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Topologie GPA v2

Adresse Hersteller Bestellnummer Produkt Applikation

Beschreibung

Raum
Kommentar

Status

Installations-Hinweise

Gewerk

0 Backbone Bereich

0.0 IP Bereichslinie

1 Utopiawerkstatt

1.0 IP Hauptlinie

1.1 TP Bereichslinie

6 Geräte in Linie

Unterverteilung

IP Router SecureSCN-IP100.03 IP Router mit

Secure

SCN-IP100.03MDT technologies1.1.0

IP Routing

1.1.1 Tunnelling Kanal 1

1.1.2 Tunnelling Kanal 2

1.1.3 Tunnelling Kanal 3

1.1.4 Tunnelling Kanal 4

Hauptverteilung

Schalten, Jalousie 20DC22Schaltaktor 24fach 16

A/Jalousieaktor 12fach 16 A

Standard

5030 00GIRA Giersiepen1.1.10

Hauptverteilung

Eingang 706611Binäreingang 6fach 10-230 V

AC/DC

2126 00GIRA Giersiepen1.1.11

Hauptverteilung

Dimmen 303021Dimmaktor 4fach Komfort2025 00GIRA Giersiepen1.1.12

Unterverteilung

Schalten, Treppenlicht 12-

fach, mit mech.

Handbedienung

AKI-1216.04 Schaltaktor 12-fach,

12TE, 16/20A

AKI-1216.04MDT technologies1.1.30

Unterverteilung

Schalten, Treppenlicht 12-

fach, mit mech.

Handbedienung

AKI-1216.04 Schaltaktor 12-fach,

12TE, 16/20A

AKI-1216.04MDT technologies1.1.31

2 /dev/tal

2.0 IP Hauptlinie

2.1 TP Prod

6 Geräte in Linie

Verteilung

KNX IP-Router V4KNX IP-Router2167 00GIRA Giersiepen2.1.0

2.1.1 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle

2.1.2 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle

2.1.3 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle

2.1.4 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle
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Topologie GPA v2

Adresse Hersteller Bestellnummer Produkt Applikation

Beschreibung

Raum
Kommentar

Status

Installations-Hinweise

Gewerk

2 /dev/tal

2.1 TP Prod

Verteilung

Gira X1Gira X12096 00GIRA Giersiepen2.1.5

2.1.6 Zusätzliche physikalische Adresse

2.1.7 Zusätzliche physikalische Adresse

2.1.8 Zusätzliche physikalische Adresse

2.1.9 Zusätzliche physikalische Adresse

Verteilung

Schalten, Jalousie 20DC22Schaltaktor 24fach 16

A/Jalousieaktor 12fach 16 A

Standard

5030 00GIRA Giersiepen2.1.10

Verteilung

Eingang 706611Binäreingang 6fach 10-230 V

AC/DC

2126 00GIRA Giersiepen2.1.11

Verteilung

Schalten RM, VK, ZF

209011

Schaltaktor 4fach 16A REG1004 00GIRA Giersiepen2.1.12

Verteilung

Dimmen 303A21Dimmaktor 4fach Standard2015 00GIRA Giersiepen2.1.13

2.2 TP Spielwiese
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